
 

 

Gem. Bundesdatenschutzgesetz § 26(BGBI.I 1977 S. 201) setzen wir den Kunden hiervon in Kenntnis, dass für die Durchführung des 
technischen und kaufmännischen Geschäftsablaufes die erforderlichen Daten des Kunden gespeichert werden können.       

 

 

 
 

Leistungsverzeichnis Leckwarngerät 

 
 
 
I.  Wartung  
 

1. Überprüfung des Vakuum-/  Flüssigkeits-Leckanzeigegerätes auf 
Funktionstüchtigkeit 

  2. Kontrolle der Vakuumpumpen und elektrischen Steuerorgane 
  3. Funktionsprobe der optischen und akustischen Alarmanlage 
  4. Dichtheits- und Funktionskontrolle der Vakuumleitungen sowie der zur  

Sicherungsanlage gehörenden Armaturen 
  5. Überprüfung des Kontrollflüssigkeitsstandes und Vorratsbehälters incl.  

Anoden 
6. Hinweis auf erforderliche Instandsetzungsarbeiten außerhalb des 

Wartungsumfanges 
  7. Hinweis auf mögliche Modernisierungsmaßnahmen und 
   andere Produkte der Firma Leppin Haustechnik GmbH  
  8. Erfassen der technischen Daten 
 
 


